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13.7 Las paredes y el techo del Data Center no son resistentes a altas temperaturas
Recomendaciones Acciones de Mejoramiento

La Auditoria Interna Informatica sugiere al encargado del Area
de TI, gestionar la reparacion de la pared exterior del Data
Centery tener un especial cuidado en establecer las
especificaciones técnicas de que las paredes y el techo del Data

Center en el futuro local propio de la AFD, sean construidos con

materiales resistentes a altas temperaturas.

AGPE Auditoria General del Poder Ejecutivo

LAURO RAMON
MENDOZA
RODRIGUEZ

Participacion activa desde el inicio del proyecto de la
construccion del nuevo edificio por parte del area de TI. El
nuevo Data Center tendrd como base las sgtes. normas: o
Estandar ANSI/TIA/942. o Categorizacién minima de TIER 2.
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